
Laboratorio Dr. Goya Análisis - CIF:B82686478
Vía Complutense, 75, Alcalá de Henares - 28805 - Alcalá de Henares
Teléfono: 91 889 36 00 - Email: info@laboratoriogoya.com
Web: laboratoriogoya.com

INFORME DE ENSAYO Nº 2618890

DATOS DEL CLIENTE Fecha inicio: 04/05/2026

Nombre: AMBIENTAL PARTICULAR Fecha finalización: 07/05/2026

Dirección: Fecha Emisión: 08/05/2026

C.P. / Población: Versión: 1

Boletin Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2618890 Fecha recepción de la muestra: 04/05/2026

(a) Tipo Muestra: ACH - Grifo del consumidor

(a) Id.Muestra: GRIFO - C.P. VALDESANMARTIN

Descripción Laboratorio: Agua

 Tomada por Cliente

(a) Fecha / Hora de toma
de muestra

03/05/2026 12:00

RESULTADOS DE ENSAYO
Parámetro / Procedimiento Resultado Unidades I Valor Permitido

Organolépticos

* Color 5 mg/l Pt/Co < 15

PNT-AG 09

Físico-Químico

* Turbidez 0,40 U.N.T. < 4

PNT-AG 04(Nefelometría)

pH 8,8 u. pH  ± 0,2 6,5-9,5

PNT-AG 02(Potenciometría )

(*)Tª medida (ºC) 20,3

Conductividad a 20ºC 98 µS/cm < 2500

PNT-AG 05(Electrometría )

Amonio < 0.05 mgNH₄+/L < 0,50

PNT-AG 03(Potenciometría )

Cloro residual libre 0,5 mg/L  ± 0,1 < 1.0

PNT-AG 14(Espectrofotometría UV-VIS)

Cloro combinado < 0,1 mg/L < 2.0

PNT-AG 14(Cálculo)

Nitritos   < 0.03 mg NO₂¯/L < 0.50

PNT-AG 23(Espectrofotometría UV-VIS)

Microbiológico

Aerobios a 22 ºC No Detectado UFC/mL < 100

UNE EN ISO 6222:1999(Recuento en 1 mL - Siembra en
profundidad en Yeast - Incubación 72 h a 22 º C)

Escherichia coli 0 UFC/100mL 0

UNE EN ISO 9308-1.2014(FM en CCA)

Informe emitido por DR. GOYA ANÁLISIS, S.L.

Los ensayos marcados con (*) no están
amparados por la acreditación de ENAC
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Legislación/Normas de referencia:
Real Decreto 3/2023 de 10 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Dr. GOYA ANÁLISIS S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres (I) de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del
cliente

(a) Datos aportados por el cliente. El laboratorio no será responsable de la información facilitada por el
cliente que puede afectar a la validez de los resultados.Dicha información no está cubierta por la
acreditación.

Validado facultativo de Laboratorio: LG

Autorizado por:

Ramón Goya Gato
Director técnico laboratorio

viernes, 8 de mayo de 2026 12:33

Informe emitido por DR. GOYA ANÁLISIS, S.L.

Los ensayos marcados con (*) no están
amparados por la acreditación de ENAC
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